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COORDENADAS DAS ESTACAS

Pilar
Nome X Y
(cm) (cm)
E1 0.00 3175.00
E2 675.00 3175.00
E3 1350.00 3175.00
E4 1900.00 3175.00
ES 2575.00 3175.00
E6 3250.00 3175.00
E7 0.00 2775.00
E8 675.00 2775.00
E9 1350.00 2775.00
E10 1900.00 2775.00
E11 2575.00 2775.00
E12 3250.00 2775.00
E13 0.00 2375.00
E14 675.00 2375.00
E15 1350.00 2375.00
E16 1900.00 2375.00
E17 2575.00 2375.00
E18 3250.00 2375.00
E19 1350.00 1675.00
E20 1900.00 1675.00
E21 1350.00 975.00
E22 1900.00 975.00
E23 0.00 275.00
E24 675.00 275.00
E25 1350.00 275.00
E26 1900.00 275.00
E27 2575.00 275.00
E28 3250.00 275.00
E29 0.00 0.00
E30 675.00 0.00
E31 1350.00 0.00
E32 1900.00 0.00
E33 2575.00 0.00
E34 3250.00 0.00
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FORMA DA PASSARELA P2 - LAJES ALVEOLARES
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FORMA DA PASSARELA P2
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NOTAS

4.1. VIGAS:
411.DE 4,0cm;
4.2 LAJES

4.3. DE 5,0 cm ESTACAS

ESCORAMENTOS:

3. INFORMAGCOES REFERENTES AO ACO:
3.1. MODULO DE ELASTICIDADE = 200 GPa.
3.2. TENSAO DE ESCOAMENTO:

3.21. ACO CA-50 = 500 MPa;
3.2.2. AGCO CA-60 =600 MPa.

4.2.1 DEFINIDO PELO FABRICANTE;

1. NIVEIS EM METROS E DEMAIS MEDIDAS EM CENTIMETROS.

2. O CONCRETO C35 USINADO (TODOS OS ELEMENTOS ESTRUTURAIS), CLASSE DE
AGRESSIVIDADE Ill, DEVERA SATISFAZER AS CONDIGOES:
2.1. CONSUMO MINIMO DE CIMENTO = 320 Kg/m® DE CONCRETO.
2.2. FATOR AGUA/CIMENTO < OU = 0,55.
2.3. MASSA ESPECIFICAAPARENTE < OU = 2400 Kg/m?.

2.4. RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO Fck > OU = 35 MPa.
2.5. BRITA 1 (TIPO GRANITO).
2.6. SLUMPTEST DE (10 +OU- 2) A (14 +OU- 2) PARA POSSIBILITAR BOMBEAMENTO.

2.7. NAO PODERA OCORRER INCORPORACAO DE AR NO CONCRETO ACIMA DE 3%.

4 COBRIMENTOS ADOTADOS, GARANTIDOS PELO USO OBRIGATORIO DE
DISTANCIADORESPLASTICOS, TIPOCOPLAS,JERUELPLASTOUSIMILAR(CONTROLE
RIGOROSO NAS DIMENSOES DOS ELEMENTOS):

5. A CURAE DESFORMA DO CONCRETO DEVEM SEGUIR AS PRESCRIGOES DO ITEM 10
DA NBR 14931/ MAR 2003 - EXECUGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO,
OBSERVANDO-SE OS PRAZOS MINIMOS PARA RETIRADA DE FORMAS E

5.1. FACES LATERAIS: 3 (TRES) DIAS, COM CURA POR MOLHAGEM ABUNDANTE POR
PELO MENOS 7 (SETE) DIAS.

5.2. FACES INFERIORES DE VIGAS E LAJES, DEIXANDO-SE O ESCORAMENTO APERTADO:
21 (VINTE E UM) DIAS, CONSERVANDO-SE AINDA PELO MENOS 50% DO
ESCORAMENTO TOTAL.

5.3. LIBERACAO TOTAL DO ESCORAMENTO: AOS 28 (VINTE E OITO) DIAS, COM
COMPROVACAO DOS RESULTADOS DA RESISTENCIAA COMPRESSAO E MODULO DE
ELASTICIDADE SATISFATORIOS .

5.4, TODO O ESCORAMENTO SERA EM ESCORAS METALICAS, COM PROJETO
ESPECIFICO A SER APRESENTADO PELA EMPRESA EXECUTORA A FISCALIZACAO E
POR ELA APROVADO, COM ANTECEDENCIA DEVIDA.

CONVENCAO DE PILARES

PILAR QUE SEGUE

PILAR QUE NASCE

PILAR QUE MORRE

ESPECIFICACOES

0,00

CONCRETO ACOS OBSERVAQ@ES
NBR - 6118 NBR - 7480 - VERIFICAR NIVEIS E MEDIDAS
NA OBRA
) - EXECUCAO DE ACORDO COM
FCK - 35.0 MPa ACO - CASD NORMAS E ESPECIFICACOES
DA ABNT
Ec > - 29403 MPa ) - RiGIDO CONTROLE DE i
ACO - CA80 QUALIDADE E DE TOLERANCIA
DE MEDIDAS NA OBRA.
OBS.:
e=00 DIFERENCA DE COTA DO RESPALDO DAS VIGAS EM RELAQAO

AO NIVEL DO PAVIMENTO (CENTIMETROS)

QL DIFERENGA DE COTA DA FACE SUPERIOR DAS LAJES EM RELACAO
AO NIVEL DO PAVIMENTO (CENTIMETROS)

NIVEIS DO PISO ACABADO (NIVEL DA ARQUITETURA, EM CENTIMETROS)

PRAZOS DE DESESCORAMENTO, CONSIDERANDO A CORRETA APLICACAO DA CURA

VIGA:

LAJE:

1 - DESFORMA DA LATERAL DA VIGA -2 DIAS SEM MEXER ESCORAMENTO TOTAL.
2 - RETIRAR 1/3 E MANTER 2/3 DAS ESCORAS EM 5 DIAS.

3 - DESFORMA DO FUNDO DA VIGA - 7 DIAS.
4 - RETIRAR 1/3 E MANTER 1/3 DAS ESCORAS EM 10 DIAS.
5 - DESFORMA DA VIGA - 21 DIAS SEM REESCORAMENTO.

1-5 DIAS PARA DESFORMA COM RETIRADA DE 1/3 DO ESCORAMENTO TOTAL.

2 - 10 DIAS PARAALIVIO DO ESCORAMENTO MANTENDO 1/3 DO ESCORAMENTO TOTAL.
3-21DIAS SEM ESCORAMENTO.

CLIENTE

SINDUSCON ITAJAI

PILAR:
1 -2 DIAS.
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ARMACAO PARA A CAPA DA LAJE
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QUANTITATIVO

RELACAO DO ACO

ELEMENTO ACO N DIAM | QUANT | CUNIT | C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)
Negativos CA50 1 6.3 100 113 11300
CA50 2 6.3 100 38 3800
CA50 3 6.3 300 83 24900
CA50 4 8.0 94 139 13066
CA50 5 8.0 248 203 50344
CA50 6 8.0 258 184 47472
CA50 7 8.0 634 64 40576
Positivos CAB0 1 5.0 72 644 46368
CAB0 2 5.0 52 824 42848
CAB0 3 5.0 72 642 46224
CAB0 4 5.0 52 822 42744
CAB0 5 5.0 131 514 67334
CAB0 6 5.0 21 corr 61719
CAB0 7 5.0 30 653 19590
CAB0 8 5.0 52 344 17888
CAB0 9 5.0 30 649 19470
CAB0 10 5.0 52 341 17732
RESUMO DO ACO
ACO DIAM C.TOTAL PESO + 0%
(mm) (m) (kg)
CA50 6.3 400 97.9
8.0 1514.6 597.6
CA60 5.0 3819.2 588.7
PESO TOTAL
(kg)
CA50 695.5
CA60 588.7
Volume de concreto (C35) = 31.15 m?
Area de forma = 65.00 m?
01 AREA DE FORMA DA CAPA INSERIDA 04/11/2021
00 EMISSAO INICIAL 04/10/2021
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RELACAO DO ACO
ELEMENTO | ACO| N | DIAM |QUANT|C.UNIT| C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)
VP1 CA60 1 5.0 43 119 5117
VP1 (30 x 40) VP2 (30 x 40) VP4 (30 x 40) = I 1,
ESC 1:25 ESC 1:25 ESC 1:25 A H 20 5 T35 e
CA50 5 8.0 10 corr 3170
51 ‘ 153 51 76 ‘ 228 ‘ 76 76 228 76 CA50 6 8.0 33 51 1683
CA50 7| 125 4 391 1564
CA50 8| 100 4 317 1268
2XVP2 CA60 1 5.0 128 119 15232
0 0 0 0 © CA60 2 5.0 128 159 20352
-4 3 = = 3 = o o0 CA60 3 5.0 4 442 1768
o © o © - 3 =T CAB0 4 5.0 4 138 552
SECAO A-A SECAOA-A ° © CA50 5 8.0 20 | corr 8840
0 © ~
T Esc 195 T EaC 1908 SECAO A-A CA50 6 8.0 90 51 4590
| - | ESC 1:25 | 280 | ESC 1:25 © —EgC 5 CA50 7| 125 8 516 4128
' \ ' ’ | 380 | : CA50 8| 16.0 8 442 3536
__________________ ' + 8XVP4 CA60 1 5.0 32 442 14144
A AT CAB0 2 5.0 32 138 4416
168 r 168 r A CA50 3 6.3 440 120 52800
168 r CA50 4 6.3 440 160 70400
Q Q CA0| 5| 80 32 | 442 14144
° ° ‘LQI g CA50 6 8.0 360 65 23400
< < ° CA50 7| 125 32 516 16512
< CA50 8| 200 32 442 14144
VP5 CA60 1 5.0 7 149 1043
E29 La E23 30 |8 E13 La E7 30 |8 CAB0 2 5.0 7 173 1211
3 | 255 | 35 3 | 380 | 35 E14 LA E8 8| 30 |8 CAB0 3 5.0 2 67 134
* * * * < 380 | 35 CAB0 4 5.0 2 742 1484
4 N7 #12.5 C=391 4 N7 212.5 C=516 ¢ * CAB0 5 5.0 4 138 552
317 442 4 N7 812.5 C=516 CA50 6 6.3 80 150 12000
ARMADURA A SER ADICIONADA POSTERIORMENTE ARMADURA A SER ADICIONADA POSTERIORMENTE 442 8228 : S-g Bg 122 13238
40 40 . 40 40 ; ARMADURA A SER ADICIONADA POSTERIORMENTE CA50 9 80 68 51 3468
SECAO A-A SECAO A-A 40 40 :
SEYAV AR SEYAUAA SECAO AA CA50| 10| 100 6 corr 402
4 N5 8.0 C=317 ESC 1:25 4 N5 8.0 C=442 ESC 1:25 SECACA-A CA50 1 10.0 6 corr 4002
4 N5 8.0 C=442 ESC 1:25 CA50 12 10.0 4 101 404
2 N3 85.0 C=317 2 N3 85.0 C=442 CA50| 13| 125 4 830 3320
— —— 4 N1 25.0 C=442 CA50| 14| 125 4 836 3344
~ rA in . rA . sl —————mmmNml) CA50| 15| 200 4 728 2912
N rA A i
RESUMO DO ACO
2x3 N5 28.0 | 2x3 N5 28.0 = |
| Q ACO | DIAM | C.TOTAL | PESO +0%
(mm) (m) (kg)
L L — = —= -0 CA50 6.3 1491.2 364.9
E29 A E13 A E7 12 LA Es 2 8.0 598 1 236
) %0 | 10.0 60.8 37.5
12.5 288.7 278.1
| 255 | | 380 | = 16.0 35.4 55.8
' 43N1cl6 : ' 64 N1 c/6 ' | 380 } 20.0 170.6 4206
43 N2 c/6 32 64 N2 c/6 32 ’ 55 N3 c/7 ) g CAg0 50 7375 13.7
325 450 55 N4 c/7 32 PESO TOTAL
33 N6 ¢/10 22 45 N6 ¢/10 22 450 (kg)
60 60 43 N1 25.0 C=119 60 60 64 N1 25.0 C=119 45 N6 c/10 o5 N3 ’;’23 et CA50 13929
P2 22 T Volume de concreto (C35) = 7.10 m®
1 N4 5.0 C=138 1 N4 5.0 C=138 52 1 N4 5.0 C=138 1 N4 25.0 C=138 52 Area de forma = 0.00 m?
2 N2 5.0 C=138 2 N2 5.0 C=138 52
4 N8 10.0 C=317 4 N8 16.0 C=442
4 N8 220.0 C=442
Relacgéo das alcas de icamento 22 Relacéo das alcas de icamento 22 Relacao das alcas de icamento
Qtde. Aco g (mm) | C.Anc. (cm) C. Unit. (cm) 43 N2 5.0 C=159 Qtde. Aco g (mm) | C.Anc. (cm) C. Unit. (cm) 64 N2 850 C=159 Qtde Aco P (?nm) Cg Anc (gcm) C. Unit. (cm) 2
2 | ASTMA36 36 114 2 |ASTMA36| 10 36 114 29 : ¢ ANC. - it 55 N4 6.3 C=160
29 6 2 |ASTMA36| 10 36 114
=L o[ 2 —
1 45 N6 8:)10 51 ® 11 1 ®
ﬂ . =
3 N6 8.0 C=51
33 N628.0C 45 N6 8.0 C=65
ESC 1:25 ( )
136 ‘ 408 ‘ 136
(2] n
g = 3 =
© ©
Py Py SECAO A-A SECAO B-B
w0 6510 | ESC 1:25 ESC 1:25
168 TA B
i o man i b
! o e 2
X9} 0
wn (e}
E25 LA L E21 8| 30 |8 30 |8
< 680 | 35
’ 4 N14 ¢12.5 C=836 '
742
ARMADURA A SER ADICIONADA POSTERIORMENTE
50 50
4 N13 312.5 C=830 - -
o SECAO A-A SECAO B-B
ESC 1:25 ESC 1:25
| 2 N4 5.0 C=742
47T 2 N3 85.0 C=67 47
rA rB - " inl ;
00 EMISSAO INICIAL 04/10/2021
1
2x3 N10 810.0 | 2x3N11¢10.0 o ] N REVISAO DATA
| ro 1
— —— al o _l PROJETO N°
25 La s | w M ESTEL ENGENHARIA 1417/21
(|7) Rua José Quirino, 147 - Sdo Jodo - CEP 88305-060 - ltajai-SC PROJETO
|40 | 640 | ‘ Tel: (047) 3046-2001 Fax: (047) 3046-2004
7N1c/6 80 N6 c/8 ? T il LIJ estel@estelengenharia.com.br - www.estelengenharia.com.br E ST R U T U R A I_
7N2c/6 80 N7 c/8
£ } 675 & 67 & 67 CLIENTE
8 N8 c/10 ' 68 N9 ¢/10 ‘
SINDUSCON ITAJAI
60 60 22 22
P2 22 7 N1 85.0 C=149 80 N6 6.3 C=150 |__] PROJETO
C 2 14 14 PASSARELAS DA BEIRA-RIO
2 N5 5.0 C=138 2 N5 5.0 C=138 7 N2 85.0 C=173 80 N7 6.3 C=174
CONTEUDO
4 N122100C=101 57 29 ARMACAO DAS VIGAS DA PASSARELA P2 1/4
6C 6 [ 26
4 N15220.0 C=728 1 1 9 1 DESENHO N° RESPONSAVEL TECNICO
8 N8 28.0 C=65 68 N9 28.0 C=51
Relacéo das alcas de icamento
Qtde. Aco g (mm) | C.Anc. (cm) C. Unit. (cm) B_7 P =
ENG° ANDRE REIS LOZOVEY ENG® ANA CAROLINA REIS LOZOVEY
2 |ASTMA36| 12.5 51 144 CREA 095975-8 CREA 089647-7
AUTOR DO PROJETO CAD DATA REVISAO CONTROLE DE PROJETOS
ANDRE 10/2021 00 PROJETO DEFINITIVO (x)
ENG° ANDRE VERIFICACAO ESCALA ARQUIVO
) PROJETO NAO DEFINITVO ()
ANDRE 1/50 1417PASV01_R00.DWG




RELACAO DO ACO
ELEMENTO | ACO | N DIAM | QUANT|C.UNIT| C.TOTAL
VP6 (30 x 55) rm em | o
. VP6 CA60 1 5.0 2 742 1484
ESC 1:25 CA60 2 5.0 4 138 552
CA50 3 6.3 98 150 14700
136 ‘ 408 ‘ 136 CA50 4 6.3 98 190 18620
CA50 5 8.0 75 51 3825
CA50 6 10.0 10 corr 7420
CA50 7 12,5 4 836 3344
© © CA50 8 20.0 4 742 2968
© © CA60 2 5.0 7 173 1211
SECAO A-A CAB0 3 5.0 2 67 134
d ﬁ CAB0 4 5.0 2 742 1484
| 680 | : CA60 5 5.0 4 138 552
¢ * CA50 6 6.3 72 150 10800
________ CA50 7 6.3 72 174 12528
A ] CA50 8 8.0 68 51 3468
168 r CA50 9 8.0 8 65 520
CA50 10 10.0 6 corr 4002
Q CA50| 11| 100 6| cor 402
CA50| 12 10.0 4 110 440
o CA50| 13 12,5 4 830 3320
0 CA50| 14 12.5 4 836 3344
CA50| 15 20.0 4 729 2916
4xVP3 CA60 1 5.0 204 119 24276
CA60 2 5.0 204 159 32436
E21 La E19 30 (8 CA60 3 5.0 16 317 5072
3B | 680 | 35 CA60 4 5.0 16 138 2208
¢ ¢ CA50 5 8.0 16 317 5072
4 N7 212.5 C=836 CA50 6 8.0 132 65 8580
>4 CA50 7 12,5 16 391 6256
ARMADURA A SER ADICIONADA POSTERIORMENTE CAS0 8 125 16 317 5072
5 50 SECAO A-A RESUMO DO ACO
- ESC 1:25
4 N6 2100 C=742 ACO DIAM | C.TOTAL | PESO +0%
2 N1 5.0 C=742 (mm) (m) (kg)
p— CA50 6.3 566.5 138.6
.. rA - i 8.0 2147 84.7
10.0 122.6 75.6
12,5 213.4 205.5
20.0 58.8 145.1
| 2x3 N6 210.0 | CA60 5.0 704.5 108.6
| | PESO TOTAL
(kg)
— i — CA50 649.6
E21 A E19 CA60 108.6
Volume de concreto (C35) = 3.97 m®
| 680 | Area de forma = 0.00 m?
' 98 N3 ¢/7 ' i i
98 N4 c/7
750 47
75 N5 c/10 67
60 60 22
D2 22 98 N3 26.3 C=150
22
2 N2 5.0 C=138 2 N2 5.0 C=138 98 N4 26.3 C=190
4 N8 20.0 C=742
Rel das alcas d [ﬁzg
elacdo das alcas de icamento 9 6
Qtde. Aco @ (mm) C. Anc. (cm) C. Unit. (cm) 11
ASTMA36| 125 51 144 75 N5 8.0 C=51
ESC 1:25 ( ) ESC 1:25 ( )
136 ‘ 408 ‘ 136 51 153 51
{ © ©
9] (2] (9] n
- :r 51 -— :r 8 -— ‘:w 8 - ‘:w
o © o ©
= = SECAO A-A SECAO B-B = SECAO A-A
| 640 w0 ESC 1:25 ESC 1:25 | 255 | ESC 1:25
168 rA rB 168 rA
= ik 10
I -~ -~ -~ -~ -~
o
o] [Te] A
o] 0
E32 La E26 8 30 |8
3 3 3B | 255 | 35
E19 A B E15 30 (8 30 (8 * *
3% | 680 S 4 N7 12.5 C=391
4 N14 12.5 C=836 317
742 ARMADURA A SER ADICIONADA POSTERIORMENTE
ARMADURA A SER ADICIONADA POSTERIORMENTE 40 40 SECAO A-A
50 50 T Eac 108
4 N13 12.5 C=830 - - = ESC 1:25
= SECAO A-A SECAO B-B A N5 280 C=317
ESC 1:25 ESC 1:25 4 N3 5.0 C=317
| 2N4g50C=742 ] —
4 2 N3 850C=67 |% A rA A i 00 EMISSAO INICIAL 04/10/2021
. . r A r B 1 0
o Ne REVISAO DATA
O 2 ~
| 2x3N108100 | 2x3 N11 2100 o [ ] ——
| | e SR E32 La E26 30 ] . PROJETO N°
A L ESTEL ENGENHARIA 1417/21
E19 LA Lg E15 30 | 255 | (|7) Rua José Quirino, 147 - Sdo Jodo - CEP 88305-060 - ltajai-SC PROJETO
30 51 N1 ¢c/5 A Tel: (047) 3046-2001 Fax: (047) 3046-2004
51 N2 c/5 32 LLl estel@estelengenharia.com.br - www.estelengenharia.com.br E ST R U T U R A I_
325 52
640 40
} } } ix ) in 33 N6 ¢/10 22
72 N6 c/9 7N1c/6 51 N1 25.0 C=119 CLIENTE
72 N7 ¢/9 7N2c/6 0C= 7
o | e a7 a7 ! 60 60 N = SINDUSCON ITAJAI
68 N8 c/10 Y gN9cM0 67 67 I { 5 51 N2 #5.0 C=159
PROJETO
60 60 22 22 2 N4 5.0 C=138 2 N4 5.0 C=138 PASSARELAS DA BEIRA-RIO
D2 22 72N626.3C=150  |___ 7 N1 25.0 C=149 TR E=IN 37
14 14 glz.5 L= T T CONTEUDO
2 N5 5.0 C=138 2 N5 5.0 C=138 72 N7 6.3 C=174 7N225.0C=173 Relagéo das algas de icamento 33 N6 28.0 C=65 ARMAQAO DAS VIGAS DA PASSARELA P2 2/4
Qtde. Aco @ (mm) C. Anc. (cm) C. Unit. (cm)
2 ASTM A36 10 36 114 DESENHO N° RESPONSAVEL TECNICO
4 N15 820.0 C=729 29 37
100 l 12 9 I )6 6 6
Relagéo das alcas de icamento 11 1" 11 B 8
- 4 N12 $10.0 C=110 = - -
Qude. | Ago |8 (mm)| C.Anc.(cm) C. Unit. (cm) e 68 N8 8.0 C=51 8 N9 28.0 C=65 ENG® ANDRE REIS LOZOVEY ENG? ANA CAROLINA REIS LOZOVEY
2 |ASTMA36| 125 51 144 CREA 095975-8 CREA 089647-7
AUTOR DO PROJETO CAD DATA REVISAO CONTROLE DE PROJETOS
ANDRE 10/2021 00 PROJETO DEFINITIVO (x)
ENG°® ANDRE VERIFICACAO ESCALA ARQUIVO
) PROJETO NAO DEFINITVO ()
ANDRE 1/50 1417PASV02_R00.DWQ




RELACAO DO ACO
VP8 30 55 ELEMENTO | ACO | N DIAM | QUANT | C.UNIT| C.TOTAL
_ X (mm) (cm) (cm)
ESC 1:25 VP8 CAB0 1 5.0 7| 149 1043
CA60 2 5.0 7 173 1211
136 408 136 CA60 3 5.0 2 742 1484
CA60 4 5.0 2 67 134
CA60 5 5.0 4 138 552
CA50 6 6.3 80 150 12000
P o CA50 7 6.3 80 174 13920
s P CA50 8 8.0 8 65 520
° _l ° _l CA50 9 8.0 68 51 3468
” 0 © 0 CA50 10 10.0 6 corr 402
- - % X CA50 1 10.0 6 corr 4002
s T SEGAO A-A SECAOC B-B CA50| 12| 100 4 101 404
| 40 | 640 | ESC 1:25 ESC 1:25 CA50| 13| 125 4| 830 3320
. . ) CA50| 14 12.5 4 836 3344
CA50| 15 20.0 4 728 2912
------------ VP9 CA60 1 5.0 2 742 1484
168 A TB CAB0| 2 5.0 4| 138 552
CA50 3 6.3 98 150 14700
mI ﬂ mI CA50 4 6.3 08 190 18620
- b - CA50 5 8.0 75 51 3825
o o CA50 6 10.0 10 corr 7420
3 B CA50 7 12,5 4 836 3344
CA50 8 20.0 4 742 2968
RESUMO DO ACO
E26 LA L E22 8| 30 8| 30
35| 680 S ACO | DIAM | C.TOTAL | PESO +0%
4 N14 312.5 C=836 (mm) (m) (kg)
( 742 CA50 6.3 592.4 145
ARMADURA A SER ADICIONADA POSTERIORMENTE 8.0 78.1 30.8
50 50 10.0 122.3 75.4
4 N13 212.5 C=830 _ B 12.5 100.1 96.4
) SECAO A-A SECAO B-B 20.0 58.8 145
ESC 1:25 ESC 1:25 CA60 5.0 646 10
1|2 N4 5.0 C=67 PESO TOTAL
4 2 N3 5.0 C=742 i (kg)
rA B _ ~ CA50 4926
CA60 10
Volume de concreto (C35) = 2.43 m®
2x3 N10 210.0 | 2x3 N11 810.0 © © Area de forma = 0.00 m?
[ 0 [re]
E26 LA - E22
L4 | 640 : i
7N1c/6 80 N6 c/8 i i ]
7N2c/6 80 N7 c/8
75 | 675 47 47
8N8c10 68 N9 c/10 67 67
60 60 22 22
D2 22 7 N1 5.0 C=149 80 N6 6.3C=150 |___
14 14
2 N5 5.0 C=138 2 N5 5.0 C=138 7 N2 5.0 C=173 80 N7 6.3 C=174
4 N12 210.0 C=101
37 29
4'N15520.0 C=728 0 F° 6C11 lo
Relacéo das alcas de icamento 8 N8 28.0 C=65 68 N9 8.0 C=51
Qtde. Aco @ (mm) C. Anc. (cm) C. Unit. (cm)
2 |ASTMA36]| 125 51 144
ESC 1:25 ( )
136 408 136
0
—‘:cr 2 —:r ~
© © SECAO A-A
| 680 | ESC 1:25
168 rA
2]
[To]
0
E22 LA E20 8| 30
3B | 680 | 35
4 N7 212.5 C=836
742
ARMADURA A SER ADICIONADA POSTERIORMENTE
50 50 SECAO A-A
4 N6 210.0 C=742 ESC 1:25
2 N1 5.0 C=742
~ rA ~ i 00 EMISSAO INICIAL 04/10/2021
Ne REVISAO DATA
| 2x3 N6 210.0 |
| |
L L _I . PROJETO N°
E22 LA E20 L ESTEL ENGENHARIA 1417/21
(|7) Rua José Quirino, 147 - Sdo Jodo - CEP 88305-060 - ltajai-SC PROJETO
680 ‘ Tel: (047) 3046-2001 Fax: (047) 3046-2004
J,- 98 N3 of7 L + H- LL estel@estelengenharia.com.br - www.estelengenharia.com.br E ST R U T U R A I_
Ci
98 N4 c/7 47
750 67 CLIENTE .
75 N5¢/10 SINDUSCON ITAJAI
60 60 22
02 22 98 N3 86.3 C=150 PROJETO
/ \ 22 PASSARELAS DA BEIRA-RIO
2 N2 5.0 C=138 2 N2 5.0 C=138 98 N4 6.3 C=190 y
CONTEUDO
4 N8 20.0 C=742 »9 ARMACAO DAS VIGAS DA PASSARELA P2 3/4
Relacéo das alcas de icamento 6 o - -
Qtde. Aco 2 (mm) C. Anc. (cm) C_ Unit. (cm) Cﬁ |9 DESENHO N RESPONSAVEL TECNICO
2 |ASTMA36| 125 51 144 75 N5 28.0 C=51
B - 9 ENG°® ANDRE REIS LOZOVEY ENG2 ANA CAROLINA REIS LOZOVEY
CREA 095975-8 CREA 089647-7
AUTOR DO PROJETO CAD DATA REVISAO CONTROLE DE PROJETOS
ANDRE 10/2021 00 PROJETO DEFINITIVO (x)
ENG° ANDRE VERIFICACAO ESCALA ARQUIVO
) PROJETO NAO DEFINITVO ()
ANDRE 1/50 1417PASV03_R00.DWG




RELACAO DO ACO DAS VIGAS VP
VP1 O (30 X 55) VP11 (30 X 40) ELEMENTO | ACO| N | DIAM |QUANT|C.UNIT| C.TOTAL
ESC 1:25 ESC 1:25 (mm) (cm) (cm)
VP10 CA60 1 5.0 7 149 1043
136 408 136 153 51 CAB0 2 5.0 7 173 1211
CA60 3 5.0 2 742 1484
CA60 4 5.0 2 67 134
CAB0 5 5.0 4 138 552
= > P CA50 6 6.3 72 150 10800
- - - - CA50 7 6.3 72 174 12528
© o © o < o < 8A50 8 8.0 68 51 3468
- 8 - 8 - 8 -t . A50 9 8.0 8 65 520
2 2 - - 2 2 SECAO A-A CA50| 10| 100 6| corr 4002
[ SECAO A-A SECAO B-B ESC 1:25 CA50 1 10.0 6 corr 402
ESC 1:25 ESC 1:25 | 255 } CA50| 12| 100 4| 110 440
} 640 40 | CAS0| 13| 125 4| 830 3320
———————— p CA50 14 12.5 4 836 3344
———————————— 168 rA CA50 15 20.0 4 729 2916
168 rA rB VP11 CA60 1 5.0 43 119 5117
o CA60 2 5.0 43 159 6837
| © © © - CAB0 3 5.0 2 317 634
- - - Q CAB0 4 5.0 2 138 276
CA50 5 8.0 10 corr 3170
o 10 CA50 6 8.0 33 51 1683
CA50 7 12.5 4 391 1564
E34 LA E28 8, 30 CA50 8| 100 4| 317 1268
35 | 255 S 2XVP12 CAG0| 1| 50| 128 119 15232
E20 LA Lg E16 8| 30 8 30 |8 4 N7 12,5 C=391 A A 2032
3B | 680 | 35 317 '
' ' CAB0 4 5.0 4 138 552
4 N14 812.5 C=836 ARMADURA A SER ADICIONADA POSTERIORMENTE CA50 5 80 20 corr 8840
72 40 40 i CA50| 6 8.0 90 51 4590
ARMADURA A SER ADICIONADA POSTERIORMENTE SEGAOAA gﬁgg g 12'8 2 ﬂg gggg
4 N5 8.0 C=317 ESC 1:25 :
50 4 N13 g12.5 C=830 20 p %
742 _SECACA-A _SECGAG B-B. 2 N3 5.0 C=317 RESUMO DO ACO
ESC 1:25 Esct1t2s A 1
| 2 N4 5.0 C=67 - rA A in ACO | DIAM | C.TOTAL | PESO +0%
4 2 N3 85.0 C=742 # (mm) (m) (kg)
A B CAS50 6.3 233.3 57.1
) _ rA r | 2x3 N5 28.0 | o 8.0 264.1 104.2
I I = 10.0 61.1 37.7
12.5 82.3 79.3
16.0 35.4 55.8
L 2x3 N10 210.0 | 2x3 N11 10,0 © © E34 La E28 20.0 29.2 71.9
[ | 0 0 CAB0 5.0 551.9 85.1
PESO TOTAL
—H— —t= | 255 | (kg)
E20 L A L B E16 43 N1 c/6 32 CA50 406
43 N2 c/6 CAB0 85.1
325 52 :
| 640 | 40 | 33 N6 c/10 22 Yolume de concreto (C35) = 2.59 m*
! 72 N6 /9 " 7N1cl g dl " il 60 60 43N185.0C=119 Area de forma = 0.00 m*
72 N7 c/9 7N2c/6 a7 a7 bo 09 22
675 L 75 67 o7 I { } 43 N2 5.0 C=159 RELACAO DO ACO DAS VIGAS VC
68 N8 c/10 8 N9 c/10
1N450C=138 1 N4 85.0C=138 ELEMENTO | ACO | N | DIAM |QUANT|C.UNIT | C.TOTAL
60 60 22 22 - 29 (mm) (cm) (cm)
p2 22 72 N6 6.3 C=150 [ 7 N1 85.0 C=149 - 4 N8 210.0 C=317 6 C |9 10xVCA1 CAB0 1 5.0 20 127 2540
14 14 Relacéo das alcas de icamento " CA60 2 5.0 40 128 5120
2 N5 25.0 C=138 2 N5 25.0 C=138 72 N7 86.3 C=174 7 N2 #5.0 C=173 Qtde.| Aco |2 (mm)| C.Anc (cm) C. Unit. (cm) 33 N6 8.0 C=51 CASD| 3| 100 30 44 1320
ASTM A3G 170 36 CA50 4 12.5 30 100 3000
14 10xVC2 CAB0 1 5.0 20 127 2540
29 37 CAB0 2 5.0 40 128 5120
4 N15 220.0 C=729 CA50 3 10.0 30 44 1320
100 12 6C o 6C 6 CAS0| 4| 125 30 | 100 3000
Relac&o das alcas de icamento — 1 1 1
Qtde. Aco g (mm) [ C.Anc. (cm) C. Unit. (cm) 4 N1210.0 C=110 68 N8 8.0 C=51 8 N9 28.0 C=65 RESUMO DO ACO
2 [ASTMA36]| 125 51 144
ACO DIAM C.TOTAL PESO + 0%
(mm) (m) (kg)
CA50 10.0 26.4 16.3
12.5 60 57.8
CA60 5.0 153.2 23.6
PESO TOTAL
(kg)
CA50 741
CA60 23.6
Volume de concreto (C35) = 1.13 m*®
Area de forma = 10.34 m?
ESC 1:25 ( ) ESC 1:25 ) ESC 1:25 )
SECAO A-A SECAO A-A
A 41 a
aal" " 188 |l 31| 188 7|54
— - -
o) o) o o
=0 3 =5 ~ ¥
o o SECAO A-A . .
| 380 | ESC 1:25 TA\_ E29 30 E23 J A 30
47 47
A
168 r 12 12
-.nI 2N1c/10 34 2N1c/10 34
: . ° 41 41
¥ 04 7 24 i 24 24
2 N1 @5.0 C=127 2 N1 85.0 C=127
E18 La E12 8| 30 6. 6 L
35 | 380 | 35 4/N2 5.0 c/6 C=128 4/N2 5.0 c/6 C=128
4 N7 28.0 C=518 5 ___41 A1 5
vy 3 N3 210.0 C=44 3 N3 210.0 C=44
40 ARMADURA A SER ADICIONADA POSTERIORMENTE 40
SECAO A-A
4 N5 8.0 C=442 ESC 1:25
2 N3 85.0 C=442
. rA . in
00 EMISSAO INICIAL 04/10/2021
| 2x3 N5 28.0 °
| < ]
Ne REVISAO DATA
E18 La E12 30
_l . PROJETO N°
} 380 } F F L ESTEL ENGENHARIA 1417/21
64 N1 c/6
64 N2 c/6 32 (|7) Rua José Quirino, 147 - Sdo Jodo - CEP 88305-060 - Itajai-SC PROJETO
450 52 ‘ Tel: (047) 3046-2001 Fax: (047) 3046-2004
45 N6 ¢/10 22 LIJ estel@estelengenharia.com.br - www.estelengenharia.com.br E ST R U T U R A I_
60 60 64 N1 5.0 C=119
D2 22 22 CLIENTE ,
64 N2 25.0 C=159 SINDUSCON ITAJAI
1 N4 5.0 C=138 1 N4 5.0 C=138
29 PROJETO
4 N8 216.0 C=442 6 o PASSARELAS DA BEIRA-RIO
Relacéo das alcas de icamento 45 N6 8.0 C=51 y
Qtde. Aco 2 (mm) C. Anc. (cm) C. Unit. (cm) CONTEUDO -~
2 |ASTMA36] 10 36 114 ARMACAO DAS VIGAS DA PASSARELA P2 4/4
DESENHO N° RESPONSAVEL TECNICO
ENG° ANDRE REIS LOZOVEY ENG® ANA CAROLINA REIS LOZOVEY
CREA 095975-8 CREA 089647-7
AUTOR DO PROJETO CAD DATA REVISAO CONTROLE DE PROJETOS
ANDRE 10/2021 00 PROJETO DEFINITIVO (x)
ENG° ANDRE VERIFICACAO ESCALA ARQUIVO
) PROJETO NAO DEFINITVO ()
ANDRE 1/50 1417PASV04_R00.DWG




DETALHES DA SEQUENCIA EXECUTIVA
ESC.: 1/50

ETAPA1
CRAVAGAO DAS ESTACAS CENTRIFUGADAS

ETAPA 2

RECORTE DAS ESTACAS PARA RECEBEREM AS VIGAS E

NOTAS

1. COTAS EM CENTIMETROS;

2. COTA DO TOPO DAS ESTACAS = VARIAVEL;

3. RELATORIOS DE SONDAGEM DE AUTORIA DE SOLO SONDAGEM E
CONSTRUGOES LTDA, DATADA DE AGOSTO DE 2021.

4. O EXECUTOR DEVE, ANTES DA EXECUCAO, ASSEGURAR QUE SAO

CUMPRIDOS OS PROCEDIMENTOS EXECUTIVOS MINIMOS,
ESPECIFICADOS NO ANEXO "E" DA NBR 6122:2019.

5. DEVEM SER UTILIZADAS ANEIS SOLDADOS PARA AS EMENDAS NAS
ESTACAS.

6. AARMACAO DAS ESTACAS APRESENTADA NESTE PRANCHA E A MiNIMA
NECESSARIA PARA RESISTIR AOS ESFORCOS. E POSSIVEL UTILIZAR
OUTRA ARMACAO, DESDE QUE APRESENTE A MESMA AREA DE ACO DA
ARMAGAO DAS ESTACAS DESTE PROJETO.

7. O COMPRIMENTO DOS SEGMENTOS DA ESTACA CENTRIFUGADA ATE
ATINGIR O COMPRIMENTO INDICADO EM PROJETO PODE VARIAR
CONFORME O FABRICANTE.

CONSIDERACOES PARA UTILIZACAO DE ESTACAS

POSICIONAMENTO DAS PLACAS DE FECHAMENTO SECAO LONGITUDINAL TiPICA
SEGAO TRANSVERSAL TIPICA SEGAO LONGITUDINAL TiPICA
SEGAO TRANSVERSAL TIPICA
PLACA DE FECHAMENTO
ESTACA CENTRIFUGADA NIVELAR ESTACA PARAAPOIO DAVIGA
\\
\
\ —
]
\
\
ETAPA 3 ETAPA 4

POSICIONAMENTO DAS VIGAS PRE-MOLDADAS

SEGCAO TRANSVERSAL TiPICA

SEGCAO LONGITUDINAL TiPICA

- VIGA PRE-MOLDADA

MONTAGEM DO TRECHO IN LOCO, COM FORMAS E ARMADURAS

SECAO TRANSVERSAL TiPICA

SEGCAO LONGITUDINAL TiPICA

ARMADURA A SER INSERIDA NA VIGA
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\ TRECHO IN LOCO A SER EXECUTADO

ETAPAS

CONCRETAGEM DE SOLIDARIZAGAO ENTRE ESTACA, VIGA PRE-MOLDADA E TRECHOS IN LOCO

SECAO TRANSVERSAL TiPICA

SECAO LONGITUDINAL TiPICA
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| SOLIDARIZACAO DA VIGA PRE-MOLDADA
COM A ESTACA E O TRECHO IN LOCO
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POSICIONAMENTO DAS LAJES PRE-MOLDADAS (ALVEOLARES)

SECAO TRANSVERSAL TiPICA

SECAO LONGITUDINAL TiPICA
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| LAJE ALVEOLAR

1- As estacas devem ser do tipo centrifugadas e com diametro de 50cm (ver
detalhe da estaca);

2- As estacas nao devem apresentar fissuras, trincas ou armadura exposta;
3- A resisténcia caracteristica do concreto a compressao das estacas devera
ser de 40Mpa;

4- \/er detalhe das armaduras minimas das estacas a cima;

5- As estacas deverao apresentar suas secdes (comprimento e paredes)
uniformes para que a cravagao ocorra de maneira adequada;

5- O comprimento das estacas € de 21m, portanto as pecas serao soldadas
(ver detalhe da solda anel-anel);

6- ApGs executar a solda entre os anéis das estacas, todo o perimetro do anel
deve ser pintado com tinta epoxi, inclusive a regiao das talas de aco.

DETALHE DA SOLDA
ANEL—ANEL (NA OBRA)
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ANEL \SOLDA ELETRODO E7018

MATERIAIS:

AGO DO ANEL: SAE 1020
SOLDA: AWS 6013
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CAPEAMENTO DAS LAJES PRE-MOLDADAS (ALVEOLARES)

SECAO TRANSVERSAL TiPICA

SEGAO LONGITUDINAL TiPICA

g

AN N N N C\, (\ N NE TN N AN AN N Y C C\, L AN N N N Y e e
210 )0 ) ( ) ) ) ) )0 )0 )i ( ) J ) )0 e ) ( (
NN AN SN NNV PN NN NN AR AN N NI

CAPA DE CONCRETO

_

00 EMISSAO INICIAL 04/10/2021
N° REVISAO DATA
1 PROJETO N°
LIl ESTEL ENGENHARIA 1417/21
(|7) Rua José Quirino, 147 - Sdo Jodo - CEP 88305-060 - ltajai-SC PROJETO
A Tel: (047) 3046-2001 Fax: (047) 3046-2004
LIJ estel@estelengenharia.com.br - www.estelengenharia.com.br E ST R U T U R A I_

CLIENTE

SINDUSCON ITAJAI

PROJETO

PASSARELAS DA BEIRA-RIO

contevro . SEQUENCIA EXECUTIVA E ARMACAO DAS
ESTACAS DA PASSARELA P2

DESENHO N° RESPONSAVEL TECNICO
B 3 ENG° ANDRE REIS LOZOVEY ENG? ANA CAROLINA REIS LOZOVEY
CREA 095975-8 CREA 089647-7

AUTOR DO PROJETO CAD DATA REVISAO CONTROLE DE PROJETOS

ANDRE 10/2021 00 PROJETO DEFINITIVO (x)
ENG° ANDRE VERIFICACAO ESCALA ARQUIVO
. PROJETO NAO DEFINITIVO ( )

ANDRE INDICADA 1417SEQO01_R00.DWG




PLANTA DE SITUACAO DA PASSARELA P2
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POSTE DE LUZ DA RUA
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A RUA JULIO COUTINHO)
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